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Wasser und Abwasser GmbH Boddenland

Frau Susanne Gallus-Strauf

Am Wasserwerk 2
18311 Ribnitz-Damgarten

Version:

Prifauftrag:

Probenummer:

Objektbezeichnung:

Entnahmestelle:

Probenahmedatum:

Ansatzdatum:

Untersuchungszeitraum:

Prifgegenstand:

Probenehmer:

Desinfektion/Probenart:

Probenahmeverfahren:

Prifprogramm:

Priifbericht: PB2026003380

Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers

P202603080

WW Alt Guthendorf

HPW Marlow

25.06.2026 Probenahmezeit: 10:08
25.06.2026 Ansatzzeit: 15:30

25.06.2026 bis 06.07.2026

Trinkwasser nach TrinkwV.

Tom Wegner - MA Aquajag

thermisch/Zweck a

DIN ISO 5667-5:2011-02 + DIN EN ISO 19458:2006-12

Parameter der Gruppe B nach TrinkwV. ohne PSM

Dieser Priifbericht wurde elektronisch erstellt, gepriift und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gliltig.

Schwerin, den 06.07.2026

Bert Jagnow
Leiter Untersuchungsstelle

Ihre persénlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden geléscht oder gesperrt, sobald der Zweck der

Speicherung entfillt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage fiir die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Infos

zum Datenschutz und zu lhren Rechten als Betroffener erhalten Sie Anfrage an die angegebene Adresse. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden

Priifgegensténde. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der

Probenahme und Einhaltung der Kiihlkette abgelehnt. Dieser Priifbericht darf nur vollstiandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem

Einzelfall der Genehmigung der aquajag GmbH.
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Priifergebnisse
Prifbericht: PB2026003380

Probenummer: P202603080

C

aquajag

Parameter Einheit Norm g:v':lz/‘fr':/m/ Ergebnisse
physikalisch-chemische Parameter

Wassertemperatur (konstant) °C DIN 38404-4:1976-12 15,9
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 6,50-9,50 7,47
elektrische Leitfahigkeit 25°C uS/cm DIN EN 27888:1993-11 2790 515
Sauerstoffgehalt mg/I DIN EN 5814 (G22) 2012-10 5,82
Geruch (vor Ort) DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) ohne
g(:ts)ChmaCk organoleptisch (vor DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) ohne
Tribung NTU DIN EN 1SO 7027-1:2016-11 1 0,3
Farbung (SAK 436 nm) 1/m DIN EN ISO 7887 : 2012-04 0,5 <0,1
Kalk-Kohlensdure-Parameter

Saurekapazitat bis pH 4,3 ** mmol/| DIN 38409-7 : 2005-12 3,35
Basekapazitit bis pH 8,2 ** mmol/I DIN 38409-7 : 2005-12 0,25
Gesamtharte ** °dH DIN 38409-6 : 1986-01 13,0
delta-pH ** DIN 38404-10 : 2012-12 0,07
3:; Eil Calcitsatt. d. Calcit (pHc DIN 38404-10 : 2012-12 743
Sattigungsindex Calcit (SI) ** DIN 38404-10 : 2012-12 0,09
Calcitlosekapazitat ** mg/| DIN 38404-10 : 2012-12 5 -4,0
Hydrogencarbonat ** mg/! Berechnung 201,4
Hartebereich gemat °dH Waschmittelgesetz 2007 mittel
Waschmittelgesetz **

Anionen

Nitrit (NO2) ** mg/| DIN ISO 15923-1 : 2014-07 0,5 < 0,005
Nitrat (NO3) ** mg/| DIN ISO 15923-1 : 2014-07 50 1,16
Nitrat/50 + Nitrit/3 ** mg/| Berechnung 0,023
Orthophosphat (0-P0O4) ** mg/I DIN 1SO 15923-1 : 2014-07 <0,03
Sulfat (SO4) ** mg/I| DIN 1SO 15923-1 : 2014-07 250 50,0
Chlorid (CI) ** mg/| DIN 1SO 15923-1 : 2014-07 250 31,0
Cyanide gesamt ** mg/! DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 0,05 < 0,002
Bromat (BrO3) ** mg/I DIN EN ISO 11206 : 2013-05 0,01 0,00016
Fluorid (F) ** mg/I| DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 1,5 0,22
Kationen

Ammonium (NH4) ** mg/I| DIN 1SO 15923-1 : 2014-07 0,5 0,033
Natrium (Na) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 200 10,3
Magnesium (Mg) ** mg/! DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 8,46
Kalium (K) ** mg/I DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 1,34
Calcium (Ca) ** mg/I DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 78,9
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Parameter Einheit Norm T Ergebnisse
GOW/TMW
berechnete Werte
Karbonatharte ** °dH Berechnung 9,2
Summe Anionen ** mmol/| DIN 38402-62 : 2014-12 5,3
Summe Kationen ** mmol/I DIN 38402-62 : 2014-12 5,12
lonenbilanz ** % DIN 38402-62 : 2014-12 -3,4
Summarische Parameter (Organik)
TOC ** | mg/l DIN EN 1484 : 2019-04 2,1
Metalle
Eisen (Fe), gesamt ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,2 <0,010
Mangan (Mn), gesamt ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,05 < 0,002
Aluminium (Al) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,2 <0,01
Antimon (Sb) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,005 < 0,001
Arsen (As) ** mg/I DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,01 < 0,001
Blei (Pb) ** mg/I DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,01 < 0,001
Bor (B) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 1 0,0115
Cadmium (Cd) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,003 < 0,0003
Chrom (Cr) ** mg/! DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,025 < 0,0005
Kupfer (Cu) ** mg/| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 2 0,007
Nickel (Ni) ** mg/I| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,02 < 0,002
Selen (Se) ** mg/I| DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,01 < 0,001
Quecksilber (Hg) ** mg/| DIN EN ISO 12846 : 2012-08 0,001 <0,0001
Uran (U) ** mg/! DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 0,01 0,000010
organische Spurenstoffe
Vinylchlorid ** mg/I DIN EN ISO 10301 : 1997-08 0,0005 <0,0001
Trichlormethan (Chloroform) ** | mg/| DIN EN ISO 10301 : 1997-08 < 0,00010
Trichlorethen ** mg/! DIN EN ISO 10301 : 1997-08 < 0,00020
Tribrommethan ** mg/I DIN EN ISO 10301 : 1997-08 <0,00030
Tetrachlorethen ** mg/I DIN EN ISO 10301 : 1997-08 <0,00010
Dibromchlormethan ** mg/I DIN EN ISO 10301 : 1997-08 < 0,00020
Bromdichlormethan ** mg/I DIN EN ISO 10301 : 1997-08 <0,00020
1,2-Dichlorethan ** mg/| DIN EN ISO 10301 : 1997-08 0,003 < 0,0005
Su.mme Tetrachlorethen und mg/! Berechnung 0,003 <0.00020
Trichlorethen ** !
Summe THM (Einzelstoffe) ** mg/I| Berechnung 0,05 <0,00030
Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo(a)pyren ** mg/! DIN 38407-39 : 2011-09 0,00001 < 0,000002
Benzo(b)fluoranthen ** mg/| DIN 38407-39 : 2011-09 < 0,000002
Benzo(ghi)perylen ** mg/I DIN 38407-39 : 2011-09 < 0,000002
Benzo(k)fluoranthen ** mg/| DIN 38407-39 : 2011-09 < 0,000002
Indeno(1,2,3-cd)pyren ** mg/| DIN 38407-39 : 2011-09 < 0,000002
PAK-Summe (TrinkwV 2001) ** | mg/| Berechnung 0,00001 < 0,000002
leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Benzol ** | mg/l | DIN 38407-43 : 2014-10 0001 | <0,0001
Weichmacher und Einzelkomponenten
Bisphenol A ** | mg/! | DIN EN 12673 (1999) 00025 | <0,00005

per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)
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Grenzwerte/

Parameter Einheit Norm GOW/TMW Ergebnisse
F;;S:g)r undecansulfonsgure mg/| DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Eirfluorundecanséure (PFUNA) mg/! DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Perfluortridecansulfonsaure

(PETDS) ** mg/| DIN 38407-42 : 2011-03 <0,0000010
Perfluortridecansdure (PFTIDA) | ) DIN 38407-42 : 201103 <0,0000010
Zf;g:so)rﬁi"tans ulfonsgure meg/| DIN 38407-42 : 2011-03 <0,0000010
Perfluorpentansdure (PFPeA) ** | mg/l DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Fslcrgt;;);?kctansulfonséure mg/! DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Perfluoroctansiure (PFOA) ** mg/| DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
F;Fr:::;’ rmonansulfonsgure mg/| DIN 38407-42 : 2011-03 <0,0000010
Perfluornonansaure (PFNA) ** mg/I DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
F:;::;;Tixansuwonsaure meg/| DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Perfluorhexansdure (PFHxA) ** | mg/l DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
(Ppepr:i::g)r fliptansulfonséure mg/! DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
zirfluorheptanséure (PFHpA) /! DIN 3840742 : 201103 <0,0000010
Fslcrgzg)riidecansulfonséure mg/! DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
zirﬂuordodecanséure (PFDoA) /! DIN 38407-42 : 201103 <0,0000010
f;;gg)"ﬂecansu”°“55”re me/! DIN 38407-42 : 2011-03 <0,0000010
Perfluordecansdure (PFDA) ** mg/! DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
Ff;g:)oizma"su'fomé“re mg/| DIN 38407-42 : 2011-03 <0,0000010
Perfluorbutansiure (PFBA) ** mg/I DIN 38407-42 : 2011-03 < 0,0000010
(S:I?:)r:;;ll\llp:ﬁsl:HxS,PFOS) - mg/I Berechnung 0,0002 < 0,0000010
ig?On;Zelii; ZI;AS (EU mg/| Berechnung 0,0001 < 0,0000010
Mikrobiologie

Koloniezahl 22°C KBE/ml TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.) 100 0
Koloniezahl 36°C KBE/ml TrinkwV. § 43 Absatz 3 (2.) 100 0
coliforme Bakterien KBE/100ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 0 0

E. coli KBE/100ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 0
intestinale Enterokokken KBE/100ml | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 0

* Verfahren nicht akkreditiert

** AGROLAB Umwelt, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, (DAkkS: D-PL-14047-01-00)

Bemerkungen:
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Priifbericht: PB2026003380
Die untersuchten Parameter erfillen die Anforderungen der TrinkwV.
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