Landesamt fiir Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit

Umwelthygiene, Umweltmedizin

Landesamt fir Gesundheit und Soziales Meckienburg-Vorpommern
PF 16 11 61, 18024 Rostock

LK Vorpommern-Rigen Standort

Ribnitz-Damgarten Telefon: 0385 58859212
Fachdienst Gesundheit E-Mail: wasserhygiene.rostock@lagus.mv-
regierung.de

Scheunenweg 10 Ort: Gertrudenstrafe 11
18311 Ribnitz-Damgarten 18057 Rostock
Priifbericht Trinkwasser nach TrinkwV

Auftrag 23GUW02979 (( pAKKs

DB 0500
DINEN 150 17025 (3017)

Laboreingang: 24.05.2023 14:48
Untersuchungsende: 06.06.2023 15:56

Probenummer Probenahmestelle Material

23GUW02979-01 Damgarten, VG, Netzprobe Trinkwasser

Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkundenanlage aufgefiihrten Parameter.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstéande. Der Prifbericht darf nur
vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Anderungen bedirfen in jedem
Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkurzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor-Ort-Parameter, ermittelt durch GA
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Landesamt fir Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Probenummer:
Spezifikation:
Probenahmestelle:
Entnahmestelle:
Probenart:
Probenehmer:
Entnahmedatum:
Entnahmezeit:

Datum Untersuchungsbeginn:

Zeit Untersuchungsbeginn:

WV:

Anlagen:

23GUW02979-01

Trinkwasser Wasserwerksausgang
Damgarten, VG, Netzprobe

Griner Winkel WB

DIN EN ISO 19458:2006 (D), Zweck b
Herr Wudick

24.05.2023

11:30

24.05.2023

14:30

a) Anlage, zentrales Wasserwerk

Probenahmeprotokoll_230602_115451_01
Vor-Ort-Parameter

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Temperatur bei Entnahme DIN 38404 (C4) 1976-12 V 14,7 °C

pH-Wert DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 V 6,5-9,5 7,21

Férbung PM 303.20.01 \ farblos

Tribung, visuell PM 303.20.01 V keine

Geruch, qualitativ PM 303.20.01 \ ohne

Mikrobiologische Parameter

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV § 15 (1c) 2018 R 100 0 KBE/mI

Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV § 15 (1¢) 2018 R 100 0 KBE/ml

E. coli DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 R 0 0 KBE/100 ml

Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 R 0 0 KBE/100 ml

Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11 R 0 0 KBE/100 mi

allgemeine Parameter

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Calcium DIN EN [SO 17294-2 (E29) S 86,8 mg/l
2017-01

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 10,1 mg/l
2017-01

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 3,63 mg/l
2017-01

Saurekapazitat bis pH 4.3 DIN 38409-7 (H7) 2005-12 S 45 mmol/|

Harte berechnet S 2,58 mmol/|

Gesamtharte berechnet S 14,5 °dH

Anlage 2, Teil |

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Benzol DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S 0,001 <0,0003 mag/l

Bor DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 1 <0,100 mg/l
2017-01

Bromat DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12 S 0,01 <0,003 ma/l

Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,05 <0,00050 mg/l
2017-01

Cyanid gesamt DIN EN ISO 14403-1 (D2) 2012-10 S 0,05 <0,005 ma/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S 0,003 <0,0003 ma/l

Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) S 1,5 <0,20 mg/l
2009-07

Nitrat DIN EN 1SO 10304-1 (D20) S 50 2.1 mg/l
2009-07

Nitrat/50 + Nitrit/3 berechnet S 1 <0,06 ma/l
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Landesamt flr Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Quecksilber DIN EN ISO 17852 (E35) 2008-04 S 0,001 <0,000200 ma/l

Selen DIN EN SO 17294-2 (E29) S 0,01 <0,00200 mg/l
2017-01

Tetrachlorethen und DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S 0,01 <0,0010 mg/l

Trichlorethen

Uran DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,01 <0,000500 mgl/l
2017-01

Anlage 2, Teil ll

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,005 <0,00200 mgl/l
2017-01

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,01 <0,00200 mg/l
2017-01

Benzo(a)pyren Hausmethode PM 3033.30.01 PAK S 0,00001 <0,000003 ma/l

Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,01 <0,00200 mg/l
2017-01

Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29) S 0,003 <0,000500 mg/l
2017-01

Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 2 0,231 mg/l
2017-01

Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,02 <0,00500 mg/l
2017-01

Nitrit DIN EN ISO 26777 (D10) 1993-04 S 0,1 <0,05 ma/l

PAK Summe nach Hausmethode PM 3033.30.01 PAK S 0,0001 <0,00003 mgl/l

TrinkwV

Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S 0,05 <0,0020 mg/l

Anlage 3, Teil | (Indikatorparameter)

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,2 <0,0200 mg/l
2017-01

Ammonium DIN 38406 (E5) 1983-10 S 0,5 <0,10 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) S 250 37 mg/l
2009-07

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E29) S 0,2 <0,0200 mg/l
2017-01

Farbung, DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 S 0,5 0,34 1/m

Absorptionskoeffizient

436 nm

elektrische Leitfahigkeit =~ DIN EN 27888 (C8) 1993-11 S 2790 744 uS/cm

bei 25°C

Mangan DIN EN I1SO 17294-2 (E29) S 0,05 <0,0100 mg/l
2017-01

Natrium DIN EN 1SO 17294-2 (E29) S 200 17,8 mg/l
2017-01

Organisch gebundener DIN EN 1484 (H3) 2019-04 S 4,3 mg/l

Kohlenstoff (TOC)

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20) S 250 31 mg/l
2009-07

Triibung DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11 S 1 0,09 NTU

Calcitlosekapazitat DIN 38404-10 (C10) 2012-12 S 5 -1.8 mg/l

Anlage 2 Teil |, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte und relevante Metabolite

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit

Bentazon Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000005 mg/l

Bromoxynil Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000020 mag/l

Dichlorprop Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000020 mg/l
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Landesamt fur Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit
MCPA Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000010 ma/l
MCPP (Mecoprop) Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000020 mag/l
Tritosulfuron Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0001 <0,000010 ma/l
Simazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mag/l
Atrazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Diuron Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000010 mg/I
Desisopropyi-Atrazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mg/l
Desethyl-Atrazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mgl/l
Desethyl-Terbuthylazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mag/l
Terbuthylazin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/|
Prometryn Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 ma/l
Terbutryn Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mag/l
Metolachlor Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mg/l
Metazachlor Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mag/l
BH479-9, Metabolit von  Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000010 mg/l
Metazachior
BH479-11, Metabolit von Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000010 mgl/l
Metazachlor
Chloridazon Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mg/l
Isoproturon Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mag/
Nicosulfuron Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mag/l
Boscalid Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Propiconazol Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Flufenacet Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Lenacil Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000025 mag/}
Fenuron Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Prosulfocarb Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0001 <0,000020 mg/l
Glyphosat Hausmethode PM 3033.30.08 S 0,0001 <0,000050 mg/l
Summe PSM berechnet S 0,0005 <0,000005 mag/l
nicht relevante Metaboliten von Wirkstoffen
Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit
AMPA Hausmethode PM 3033.30.08 S 0,0034 <0,000050 mg/l
Chloridazon-desphenyl Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000025 mg/l
Chloridazon-desphenyl,  Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3) <0,000025 mg/l
methyl
N,N-Dimethylsulfamid Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,001 3 <0,000100 mg/l
Dimethachlorsaure ({CGA Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000025 mg/l
50266)
Dimethachlorsulfonsdure Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000025 mg/l
(CGA 354742)
Metolachlorsaure Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000025 mag/l
Metolachlorsulfonséure Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000020 mg/l
Metazachlorsaure (BH Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3 <0,000020 mg/l
479-4)
Metazachlorsuifonsdure  Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,003 3) <0,000020 mg/l
(BH 479-8)
Chlorthalonil-Sulfonsdure Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,003 3 <0,000010 mg/l
R417888/M 12
Trifluoressigsaure Hausmethode PM 3033.30.02 S 0,013) <0,00030 mg/l
TFA nicht akkreditiert
Arzneimittel
Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis Einheit
Carbamazepin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,0003 <0,000050 maq/l
Sulfamethoxazol Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,035 4 <0,000050 mg/l
Gabapentin Hausmethode PM 3033.30.06 S 0,001 <(,000050 mg/l
Diclofenac Hausmethode PM 3033.30.07 S 0,0003 <0,000050 ma/l
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Landesamt fur Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Slifstoffe

Parameter Analyseverfahren Grenzwert Ergebnis  Einheit
Acesulfam-K Hausmethode PM 3033.30.07 S <0,000070 maq/l
Saccharin Hausmethode PM 3033.30.07 S <0,000025 ma/l
Cyclamat (E952) Hausmethode PM 3033.30.07 S <0,000050 mg/l
Interpretation:

Die Wasserqualitat entspricht anhand vorliegender Untersuchungsergebnisse den Anforderungen
der Trinkwasserverordnung.

Hinweise:

1) Bewertungskriterium entspricht Empfehiung des Umweltbundesamtes nach Anhérung der Trinkwasserkommission (2017).

2) Die Triibung ist ein Indikatorparameter, dessen Grenzwert am Wasserwerksausgang gilt. Trinkwasser sollte jedoch fiir den Verbraucher
annehmbar und ohne anormale Veranderung sein.

3) Gesundheitlicher Orientierungswert gema UBA-Empfehlung

4) Trinkwasserleitwert nach Bericht LfU und LGL Bayern und Rohwassererlass MV

* Grenzwertverletzung

Dr. Oliver Duty
Prifleiter Wasserhygiene

Dieser Priifbericht wurde elektronisch erstellt, gepriift und freigegeben am: 07.06.2023
Er ist ohne Unterschrift gultig.
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